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Erratum PGS 15 d.d. 12 december 2008 
 
Een passage in de PGS 15 kan leiden tot onduidelijkheden bij het gebruik van de PGS publicatie. De 
hieronder opgenomen tekst is een aanvulling op bijlage 3 (paragraaf 2) van PGS 15. 
 
Aanvulling op paragraaf 2 van bijlage 3: 
 
De kans op domino-effecten bij gasflessen is niet uitgesloten, maar de kans hierop is gering. Om die reden 
is voorschrift 3.12 uitgezonderd voor de opslag van gasflessen en is er ook geen noodzaak voor het 
plaatsen van gasflessen met verschillende inhoud in gescheiden vakken of compartimenten. Dit is mede 
gebaseerd op TNO-rapport: 2006-A-R0140/B.  
 
Bij calamiteiten met gasflessen bestaat in principe de mogelijkheid op domino-effecten. Als er sprake is 
van fragmentatie dan kan elk type gassoort een domino-effect veroorzaken tot op relatief grote afstand. 
Overigens is de trefkans door een fragment van een cilinder gering wat, ook geldt voor het vrijkomen van 
gevaarlijke stof uit de getroffen cilinder. De domino-effecten worden voornamelijk veroorzaakt door 
verhitting van naastgelegen gasflessen (wanneer de warmtestraling hoog genoeg is lang genoeg duurt en 
koeling niet plaatsvindt). Dit kan dus ook bij brandbare gassen onderling. De enige maatregel hiertegen is 
koeling wat veelal moet geschieden door de brandweer. Hierom gaat de voorkeur uit naar een 
buitenopslag  en moet de locatie goed bereikbaar zijn (artikel 6.1). 
 
In voorschrift 6.2.12 is opgenomen dat gasflessen die gevuld zijn met gassen met gelijksoortige 
eigenschappen, bij elkaar moeten worden opgeslagen. Dit is echter uitsluitend bedoeld om de kans op 
verwisseling bij gebruik te voorkomen en het bevorderen van het optreden bij calamiteiten en sluit dus niet 
uit dat verschillende soorten gassen dicht bij elkaar worden opgeslagen. 
 


